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【事例－１１】【事例－１１】【事例－１１】【事例－１１】    高圧ガス充てん所のヒヤリハット（１）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（１）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（１）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（１）    

 アセチレン容器の不十分な外観検査によるガスの漏えいアセチレン容器の不十分な外観検査によるガスの漏えいアセチレン容器の不十分な外観検査によるガスの漏えいアセチレン容器の不十分な外観検査によるガスの漏えい    

・容器再検査に合格したアセチレンの容器にガスを充てんしたとこ
ろ、容器の上部の溶接部からわずかに泡のようなガスが漏えいして
いた。 

・容器置場や出荷先における引火、爆発事故 

 

・容器再検査に合格した容器であっても、充てん時は外観検査を徹底 
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【事例－１２】【事例－１２】【事例－１２】【事例－１２】    高圧ガス充てん所のヒヤリハット（２）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（２）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（２）高圧ガス充てん所のヒヤリハット（２）    

 勘違いによる過充てんのおそれ勘違いによる過充てんのおそれ勘違いによる過充てんのおそれ勘違いによる過充てんのおそれ 

・50kg容器に液化石油ガスを充てんしていたところ、20kg容器の充て
んを頼まれた。50kg容器の充てんと勘違いし、危うく過充てんして
しまうところだった。 

・過充てんによる安全弁の作動 
・ガスの漏えい、引火、爆発 

 

・充てん作業は計画どおり実施（飛び入り作業は認めない。） 

・指差確認の励行 
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